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（請接背面） 

 
 

一、自動撒水設備免設撒水頭處所設置補助撒水栓時，可否免設室內消防栓設備？並比

較補助撒水栓與第二種室內消防栓相關規定之異同點？（25 分） 

二、自動撒水設備之小區劃型撒水頭可適用於那些場所？並說明小區劃型撒水頭的相

關設置規定。（20 分） 
於 14 樓層高之建築物設置小區劃型撒水頭自動撒水設備，就該設備試計算其最小

水源容量。（5 分） 

三、某一汽車修護廠，其長、寬、高各為 50 m、30 m、8 m，內有一防護對象物，大小為

30 m × 15 m × 6 m（高），採用高發泡放出口及第三種膨脹比泡沫，泡沫原液濃度為 3%，
且其防護區域開口部能在泡沫水溶液放射前自動關閉，充滿配管之泡沫水溶液量為 0.4 m3，

請求出： 
冠泡體積為多少（m3）？（5 分） 
高發泡放出口至少應設置幾個？（5 分） 
每個高發泡放出口之放射量為多少（L/min）？（5 分） 
最小水源容量為多少（m3）？（5 分） 
泡沫原液量為多少（L）？（5 分） 

四、請說明儲存公共危險物品之室內、室外儲槽場所，屬於顯著滅火困難場所須符合那

些條件？室內、室外儲槽儲存閃火點在 70℃以下之第四類公共危險物品之顯著滅火

困難場所，有關設置冷卻撒水設備之設置規定為何？（25 分） 


